
別紙 
学校名 尾田小学校 
建物種別 校舎Ａ棟（南側） 校舎Ｂ棟（中央） 校舎Ｃ棟（北側） 
診断方法 １次診断 
建築年度 昭和 47 年 11 月 昭和 46 年 11 月 
構造・階数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・２階 
診断年度 平成１８年１２月 
診

断

時

の

Is
値 

桁行方向 
１階 ０．５６ ０．９０ ０．６１ 

２階 １．９４ １．３５ ０．９２ 

梁間方向 
１階 １．７２ ３．１７ １．７５ 

２階 ３．４０ ４．７６ ２．６３ 

 
 
学校名 大樹中学校 
建物種別 校舎Ａ棟（西側） 校舎Ｂ棟（中央） 校舎Ｃ棟（東側） 
診断方法 ２次診断 
建築年度 昭和５４年３月 
構造・階数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・３階 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・２階 
診断年度 平成１９年１０月 

診

断

時

の

Is
値 

桁行方向 

１階 ０．４３４ ０．４４９ ０．５１６ 

２階 ０．７４５ ０．７５６ ０．８１４ 

３階 ０．９１９ ０．６３３ － 

梁間方向 

１階 １．０４７ ０．６９５ １．２４２ 

２階 １．１８３ ０．７６７ ２．５８３ 

３階 １．５７３ １．２３１ － 

補

強

後

の

Is
値 

桁行方向 

１階 ０．７８２ ０．７２５ ０．７６６ 

２階 － － － 

３階 － １．１２２ － 

梁間方向 

１階 － ０．７２７ － 

２階 － － － 

３階 － － － 

 



 
学校名 大樹中学校 
建物種別 屋体（渡り廊下） 屋体（アリーナ） 屋体（更衣室） 
診断方法 ２次診断 
建築年度 昭和５４年１０月 
構造・階数 鉄骨造・２階 
診断年度 平成１９年１０月 
診

断

時

の

Is
値 

桁行方向 
１階 ２．３１９ ０．５５ ０．４８ 

２階 ４．８６９ ０．３６ － 

梁間方向 
１階 ０．９０８ 

１．０６ １．４２ 
２階 １．５１２ 

 
 


